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De donde: 

CdR: CMgo pM Dis.p<mibilidad de Red (C$) 

Cargo por demancfa de potencia de la tarifa de uso de redes (C$:kW) 

~faxi.ma potencia demandada en k\V de los últimos 1~ meses previos a la instalacion del GDR 

Máxima potencia real en kW registrada y consumida en el periodo de facn1ración. 
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En ningún caso este cargo podrá equipararse a un crédito a favor del generador distribuido. 
13.2. Cargo por Capacidad de Suministro. 
El Cargo por Capacidad de Suministro de define como: 

CpCS = CpP.~ayari.sta }( (Pu 12m - P Posterior) 

De donde: 

CpCS: Cargo por Capacidad de Suministro (C$) 

Cargo por Potencia en el Mercado Mayorista (C$ kW) 

Pu¡,;,., : l\faxima potencia demandada en k\\' de los ultimos 12 meses del GDR_ 

l\faxima potencia real en k\li.' registrada y consumida en el periodo de facturación. 
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El Cargo por Potencia en el Mercado Mayorista (C$/KW-mes) es el equivalente al valor promedio unitario de la potencia 
total comprada por la ED en contratos a los generadores en el penúltimo mes, con respecto a la facturación corriente al 
GDR. Este cargo será certificado por el INE: 
AT NGDRA. 12 OBLIGACIONES FISCALES Y TRIBUTARIAS. 
Las Empresas Distribuidoras y los GDR deberán cumplir las disposiciones y obligaciones en materia fiscal y tributaria, de 
conformidad a las Leyes, reglamentos, normativas, resoluciones y disposiciones que se emitan al respecto. 

4PÉNDICE 1 DIAGRAMAS ILUSTRATIVOS DE ESQUEMAS DE PROTECCIÓN. 

1. Diagrama Unifilar Ilustrativo para GD con Tecnología de Inversores Sistema de Distribución Secundaria. 
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l\OTA: 
El invnsor dt•be ->er C<"rtificado por t•I 
estándnr l'L 1741 para t·xponar em~rgia. 
Del>c proveer funciones de prnte<:dón en 
cumplimiento rnri d estand11r IEEE 1547 
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2. Diagrama Unifilar Ilustrativo de Protección para GD Rotacionales Sistema de Distribución Secundaria. 

PROTECC!ON INTERCONEXION 
REQUERIDA l' REVISADA POR ED 

DE\'. 
25 
27 
o9 
81 
50/ 51 V 
32* 

FLCNCION 
SINCR01\ISl\IO 
BAJO VOLTAJE 
SOBRE VOLT AJE 
BAJA/SOBRE FREC 
INST & TD DC 
POTENCIA Dm.ECCIOJ\AL 

* SI ES NECESARIO 

tfüJTECCION DEL GE:\ERADOR 
REQUERID!\ 

SOBRE/ BAJO VOLT AJE 
SOBRE/ BAJA FRECCENCIA 
SECL:ENCIA '.'\EGATIVA 
POTENCIA EN H.EVERSA 
VOLT AGE RESTRAINT OVER 
cnmENT 
PERDIDA DE EXCITACIOl\ 

Rfü.:mmNDADO 
PROTECCION A TIERRA 
PROTECCION DIPERE'.'\CIAL 

LEYENDA 
CB 
l\l 

INTERRLPTOR 
MEDICION 

:Vlerlidor para G('nc•ración 
(puede ser uni ó bidireccional, 
en función del caso) 

' ~ <e- lNWRRUPTOR ED 

°'' !"_,) FC'S!BLE 

!'O 
1 

1 1 : 
\.__)'-._)~.) 

SEI<VICIO i\10:\0F ASICO 

l+A/;¿4.9 kV - 1 :l.8/7.ti kV 
120/240\' 

1 
••,_-~:cargas d(' otros Clientes 

i 
• 
1 I'.'\STALACION GD 

¡:;'~ 
i lVI ·, ""¡ 1 Medidor Bidireccional ., ____ / 

1 
/ 

IÍ 
Interruptor 

[·---····· ···--·---·----·-
-·~--<· Carga Local 
1 

'---~-·----- -----·---····· .. 

/ 
! 

1 

.~~] 
_IK\ 

(l\f 1 

'(_,/ 

<------ Desconectivo ~!anual 

f----
1 

GcnC'rador PC'c¡ueño 

1632 



13-02-2020 LA GACETA - DIARIO OFICIAL 

3. Dibujo Unifilar Ilustrativo para GD con Protección Sistema de Distribución Primaria. 
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